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Algemene Objectgegevens

Code

Code Voorbeeld_NUL-W

Object

Naam 2-onder-1-kap woning

Adres Voorbeeldstraat 1

Postcode 1234 AA

Inspecteur R. Kalmeijer

Opdrachtgever

Naam De opdrachtgever zelf

Adres Oosthaven 33

Postcode 2801 PD

Plaats Gouda

Telefoon 0182-521229

Emailadres info@hetinspectiehuis.nl

Notitie Aanleiding onderzoek:
De Nul-Meting is uitgevoerd door Het Inspectiehuis te Gouda.

Aanleiding Nul-Meting:
De Nul-meting aan het complex wordt uitgevoerd, omdat er aan de achterzijde van de
woning een nieuwe aanbouw wordt gebouwd geplaatst.
Om vast te kunnen stellen of scheuren en beschadigingen niet eerder al aanwezig waren is
deze Nul-Meting uitgevoerd.

Doel Nul-Meting:
De Nul-Meting heeft als doel om de huidige staat van het object vast te leggen en in
geconstateerde afwijkingen worden hierbij aangegeven. De inspectie is visueel uitgevoerd.
Tijdens de opnamen zijn de zichtbare bouwkundige gebreken, aan gevels, erf
afscheidingen en bijgebouwen, inwendig aan vloeren, wanden, plafonds en afwerking,
zowel binnen als buiten vastgelegd. Waar noodzakelijk geacht zijn de gebreken
fotografisch vastgelegd. Deze foto-opnamen zijn gemaakt met een digitaal toestel. De
opname geschiedt in het algemeen zonder gebruikmaking van verdere hulpmiddelen en/of
instrumenten. De krimpnaden bij de aansluitingen van hout op steen constructies, tussen
de houten constructies onderling of de overgangen van de muur op het plafond worden
over het algemeen niet in het conditierapport vermeld daar deze als normaal worden
beschouwd. Dit geldt tevens voor gebreken, die duidelijk het gevolg zijn van achterstallig
onderhoud. Kruipruimten en ruimten die niet met een vaste trap of dergelijke te bereiken
zijn, worden niet geïnspecteerd. De in de panden of gebouwen aanwezige roerende
goederen, zoals meubilair, vloerbedekking, opslag van goederen en dergelijke, welke de
inspectie beperken worden niet door ons verplaatst. De in de panden of gebouwen
aanwezige gebreken die normaal voor het oog zichtbaar zijn worden gerapporteerd en
opgenomen. Indien van toepassing, worden de bij de panden behorende garages, schuren,
tuinmuren, hekken, straatwerk en dergelijke ook geïnspecteerd.

Conclusie:
Het pand vertoont zoals aangegeven op de foto's op diverse plaatsen
(krimp)scheurvorming. De Nulmeting is visueel uitgevoerd. Er zijn geen
materialen/meubelstukken e.d. verplaatst. De gevels en wanden staan niet overal (exact) te
lood.
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Algemene Objectgegevens

Technisch

Voorgevel locatie Zuid

Ligging van het object Aan een doorgaande weg

Oppervlak 150 m2

Bouwjaar 1932

Renovatiejaar 2019

Financieel

BTW De bedragen in de begrotingen zijn inclusief BTW

BTW tarief 21,0%

Overige

Weersgesteldheid Droog
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Elementenoverzicht

Voorbeeld_NUL-W • 2-onder-1-kap woning

Voorbeeldstraat 1
1234 AA

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. 

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd: 

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie
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LocatieElement Score

Gevels

algemeen 2Gevels

gevel 2Gevels_links

Binnenwanden

algemeen 2Waterpasmeting

algemeen 2Intern
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Bevindingen

Alle prijzen zijn inclusief BTW
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Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Bevinding: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. 

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. 

Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

Urgentie: 1- Op korte termijn uitvoeren.
2- Op middellange termijn uitvoeren.
3- Op lange termijn uitvoeren.
4- Aandachtspunt bij de volgende inspectie

Toelichting:
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Exterieur

01 Gevels

Locatie: Achtergevel
Aan de achtergevel zijn geen gebreken waargenomen.

Geen gebreken waargenomen

Gevels

Achtergevel

Locatie: Achtergevel
Aan de achtergevel is geen scheefstand waargenomen.

Geen scheefstand waargenomen

Gevels

Achtergevel

Locatie: Woonkamer
Aan de woning scheidende wand is een lichte scheefstand waargenomen.

Aan de woningscheiding is lichte scheefstand waargenomen

Gevels

Woningscheiding met Dorpsweg 25

Locatie: Woonkamer
De wand is afgewerkt met behang en vertoont geen gebreken.

Er zijn geen gebreken waargenomen

Gevels

Woningscheiding met Dorpsweg 25
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01 Gevels

Locatie: Woonkamer
De wand is afgewerkt met behang en vertoont geen gebreken.

Er zijn geen gebreken waargenomen

Gevels

Woningscheiding met Dorpsweg 25

Locatie: Rechter zijgevel
In de rechter zijgevel zijn geen gebreken waargenomen.

Er zijn geen gebreken waargenomen

Gevels_links

Rechter zijgevel

Locatie: Voorgevel
In de voorgevel zijn geen gebreken zichtbaar.

Er zijn geen gebreken waargenomen

Gevels_links

Voorgevel

Locatie: Achtergvel
In de achtergevel zijn geen gebreken waargenomen.

Er zijn geen gebreken waargenomen

Gevels_links

Achtergevel

Locatie: Voorgevel
In de voorgevel zijn geen gebreken zichtbaar.

Er zijn geen gebreken waargenomen

Gevels_links

Voorgevel
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01 Gevels

Locatie: Achtergvel
In de achtergevel zijn geen gebreken waargenomen.

Er zijn geen gebreken waargenomen

Gevels_links

Achtergevel

Locatie: Rechter zijgevel
Onder het keukenraam zijn scheuren in de inwendige hoeken van het metselwerk
zichtbaar.

Er zijn gebreken waargenomen

Gevels_links

Rechter zijgevel

Locatie: Linker zijgevel
In de zijgevel zijn geen gebreken waargenomen.

Er zijn geen gebreken waargenomen

Gevels_links

Linker zijgevel

Interieur

21 Binnenwanden

Locatie: Badkamer begane grond
Er is geen scheefstand waargenomen.

Er is geen scheefstand waargenomen

Waterpasmeting

Intern
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21 Binnenwanden

Locatie: Toilet
Er is geen scheefstand waargenomen.

Er is geen scheefstand waargenomen

Waterpasmeting

Intern

Locatie: Eetkamer
Er is geen scheefstand waargenomen.

Er is geen scheefstand waargenomen

Waterpasmeting

Intern

Locatie: Hal naar slaapkamer
Er is lichte scheefstand waargenomen.

Er is lichte scheefstand waargenomen

Waterpasmeting

Intern

Locatie: Waskast
Er is geen scheefstand waargenomen.

Er is geen scheefstand waargenomen

Waterpasmeting

Intern

Locatie: Overloop 1e etage
Er is geen scheefstand waargenomen.

Er is geen scheefstand waargenomen

Waterpasmeting

Intern
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21 Binnenwanden

Locatie: Badkamer
Er is lichte scheefstand waargenomen.

Er is lichte scheefstand waargenomen

Waterpasmeting

Intern

Locatie: Slaapkamer
Er is lichte scheefstand waargenomen.

Er is lichte scheefstand waargenomen

Waterpasmeting

Intern

Locatie: Kast
Er is geen scheefstand waargenomen.

Er is geen scheefstand waargenomen

Waterpasmeting

Intern

Locatie: Keuken
Er is lichte scheefstand waargenomen.

Er is lichte scheefstand waargenomen

Waterpasmeting

Intern

Locatie: Linker zijgevel
Er is lichte scheefstand waargenomen.

Er is lichte scheefstand waargenomen

Waterpasmeting

Linker zijgevel
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21 Binnenwanden

Locatie: Linker zijgevel
Er is lichte scheefstand waargenomen.

Er is lichte scheefstand waargenomen

Waterpasmeting

Linker zijgevel

Locatie: Achtergevel
Er is geen scheefstand waargenomen.

Er is geen scheefstand waargenomen

Waterpasmeting

Achter gevel

Locatie: Voorgevel
Er is lichte scheefstand waargenomen.

Er is lichte scheefstand waargenomen

Waterpasmeting

Voorgevel

Locatie: Achtergevel
Er is geen scheefstand waargenomen.

Er is geen scheefstand waargenomen

Waterpasmeting

Achter gevel

Locatie: Woonkamer
Er is lichte scheefstand waargenomen.

Er is lichte scheefstand waargenomen

Waterpasmeting

Intern
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21 Binnenwanden

Locatie: Kelderkast
Er is geen scheefstand waargenomen.

Er is geen scheefstand waargenomen

Waterpasmeting

Intern

Locatie: Hal
Er is lichte scheefstand waargenomen.

Er is lichte scheefstand waargenomen

Waterpasmeting

Intern

Locatie: Rechter zijgevel
Er is geen scheefstand waargenomen.

Er is geen scheefstand waargenomen

Waterpasmeting

Recher zijgevel

Locatie: Rechter zijgevel
Er is lichte scheefstand waargenomen.

Er is lichte scheefstand waargenomen

Waterpasmeting

Recher zijgevel

Locatie: Slaapkamer achter
Er is lichte scheefstand waargenomen.

Er is lichte scheefstand waargenomen

Waterpasmeting

Intern
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21 Binnenwanden

Locatie: Berging
Er is lichte scheefstand waargenomen.

Er is lichte scheefstand waargenomen

Waterpasmeting

Intern

Locatie: Slaapkamer voor
Er is geen scheefstand waargenomen.

Er is geen scheefstand waargenomen

Waterpasmeting

Intern

Locatie: Slaapkamer tussen
Er is lichte scheefstand waargenomen.

Er is lichte scheefstand waargenomen

Waterpasmeting

Intern

Locatie: overloop
In de wanden zijn (krimp)scheuren waargenomen. Ook zijn er leksporen in het plafond
zichtbaar.

Er zijn (krimp)scheuren zichtbaar

Intern

Intern
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21 Binnenwanden

Locatie: Badkamer
Er zijn (krimp)scheuren zichtbaar. Daarnaast is er geen kit in de inwendige hoeken
aanwezig.

Er zijn (krimp)scheuren zichtbaar

Intern

Intern

Locatie: Kast
Er zijn (krimp)scheuren waargenomen in de wanden. Naast de deur is een horizontale
scheur zichtbaar.

Er zijn (krimp)scheuren zichtbaar

Intern

Intern

Locatie: Waskast
Er zijn (krimp)scheuren waargenomen waargenomen.

Er zijn (krimp)scheuren zichtbaar

Intern

Intern

Locatie: Slaapkamer
Er zijn (krimp)scheuren waargenomen in de wanden.

Er zijn (krimp)scheuren zichtbaar

Intern

Intern
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21 Binnenwanden

Locatie: Berging
Er zijn geen (krimp)scheuren waargenomen in de wanden.

Er zijn geen (krimp)scheuren zichtbaar

Intern

Intern

Locatie: Zolder
De zolder is niet afgewerkt.

Er zijn geen (krimp)scheuren zichtbaar

Intern

Intern

Locatie: Slaapkamer achter
Er zijn (krimp)scheuren waargenomen in de wanden.

Er zijn (krimp)scheuren zichtbaar

Intern

Intern

Locatie: Slaapkamer voor
Er zijn (krimp)scheuren zichtbaar.

Er zijn (krimp)scheuren zichtbaar

Intern

Intern

Locatie: Slaapkamer midden
Er zijn (krimp)scheuren zichtbaar.

Er zijn (krimp)scheuren zichtbaar

Intern

Intern
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21 Binnenwanden

Locatie: Kelderkast
Er zijn (krimp)scheuren waargenomen in de wanden.

Er zijn (krimp)scheuren zichtbaar

Intern

Intern

Locatie: Keuken
Er zijn (krimp)scheuren waargenomen in de wanden.

Er zijn (krimp)scheuren zichtbaar

Intern

Intern

Locatie: Woonkamer
Er zijn (krimp)scheuren waargenomen in de wanden. In het plafond van de woonkamer zijn
ook krimpscheuren zichtbaar.

Er zijn (krimp)scheuren zichtbaar

Intern

Intern

Locatie: Hal
Er zijn (krimp)scheuren in de hal waargenomen.

Er zijn (krimp)scheuren zichtbaar

Intern

Intern
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21 Binnenwanden

Locatie: Woonkamer
Er zijn (krimp)scheuren waargenomen in de wanden. In de inwendige hoeken zijn
krimpscheuren zichtbaar.

Er zijn (krimp)scheuren zichtbaar

Intern

Intern

Locatie: Keuken
Er zijn (krimp)scheuren waargenomen in de wanden.

Er zijn (krimp)scheuren zichtbaar

Intern

Intern

Locatie: Toilet
Er zijn geen (krimp)scheuren waargenomen in de wanden.

Er zijn geen (krimp)scheuren zichtbaar

Intern

Intern

Locatie: Badkamer begane grond
Er zijn geen (krimp)scheuren waargenomen in de wanden.

Er zijn geen (krimp)scheuren zichtbaar

Intern

Intern

Locatie: Hal naar slaapkamer
Er zijn (krimp)scheuren waargenomen in de wanden.

Er zijn (krimp)scheuren zichtbaar

Intern

Intern
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21 Binnenwanden

Locatie: Eetkamer
Er zijn (krimp)scheuren waargenomen in de wanden.

Er zijn (krimp)scheuren zichtbaar

Intern

Intern

Locatie: Bijkeuken
Er zijn (krimp)scheuren waargenomen in de wanden. De scheuren hebben een wijdte van
circa 0,1 mm.

Er zijn (krimp)scheuren zichtbaar

Intern

Intern

€ 0Totaal object
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